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/\ Warning

WARNING : Do not teuch the product or approach it except handle when power is connected. Electric sheck or burn may result.
Turn off the power before starting instaliaticn, maintenance, ot inspection. Failure to turn off power may result in Electric shock or burn,
ATTENTION : Ne pas toucher ou approcher un produit lorsque F'alimentation est branchée. Un électrochoc ou des brolures pourraient en résubter.

Débrancher I'alimentation avant I'instalation, la maintenance ou 'inspection. Ne pas le faire expose Putilisateur 4 des risques d'électrochoc ou de
brittures

WARNUNG : Berithren sie das Produkt nicht und kommen Ske nicht zu nahe, wenn das Produkt unter Netzspannung steht. Es besteht die Gefahr eines elektrischen
Schocks oder von Verbrennungen,
Schalten Sie das Geriit ab, bevor Sie mit Installieren, Wartung, oder Inspekiion beginnen. Anderenfalls besteht die Gefahr eines ¢lektrischen Schocks
ader von Verbrennungen

ATTENZIONE : Non toccare o eperare su an prodotto quando ¢ acceso. Polrebbe provocare scosse eletiricls o ustiont.

Spegnere 1'alimentazione prima di iniziare I'iustallazione, la ione o il collaudo. L'alimentazione accesa pub provocare scosse elettriche o
ustioni.
ATENCION : No toqus ni se acerque a un producto cuando esté conectado a la red. Pucde ocasionarle una descarga cléetrica o quemaduras,
Desconccte la red eléctricn antes de iniciar Ia instalacién, mantenimiento, o inspeccidn. Si no la d a pucde ocasionarle una descarga eléetrica.
ATENCAO : Nao taque nem se aproxime de nenhuma parie do produto além de sua alga quando o mesmo estiver ligado, [sso pode resultar num chogue elétrico ou
queimadura.

Desligue o produto astes de iniciar a instalagfio, manutengiic ou inspegio. Deixar de faxer isso pode resultar em chogue elétrico cu queimadura.
OPGELET : Wamnecer de stroom is ingeschakeld mag u een product uitsluitend aan de eigen handgreep vastpakken. Anders kunt u cen clektrische schok of

brandwonden oplopen,

Schakel de stroom uit voor u begint aan instatlatie, enderhoud of inspectie. Doet w dit niet, dan kunt u cen elektrische schok of brandwonden oplopen.

L —ERAT L— VAL 1 WfdAER
Installation Removal Permissible cperating position
15mm 30°

90"

35mmiE
Top hat rail
EN 50022-35

L L EE TORT G AR, MU TSXTH) 2 I#RCTEY,

INB-F5110e-Z




FA MM T TestTrip N RIVB Y Pad Lock

3.5~ #$4.5mm
¢(3l16inﬁh)

* BM3VSB, BM3VHB % 70 &

- Only BM3VSB, BM3VHB OFF
Al#F Connection F—49 Z~N—2Z (mm) Suitabl for motor group
= Us ABlC,.O installation
&l % ) BM3VSB
~600V | 15 | 40 4B0V AC/22KA
TYPE BM3VSE, BM3VSBK BZ0 600V | 40 1 50 GO0V AC/10KA
BM3VHEB. BM3VHBK - when protected by max. 600A
VAR SIZE M6 M3.5 - [ >BY, | |Fuse, CB.
(40 BHAAR) (Pz2) (PZ2) ? EM3VHB
- 480V AG/EQKA
A Hix__ Solid $16~$286 gi1~¢16 oNeNeRNoNeNe) 600V ACHOKA
2 when protected by max, 600A
(MM |58 Standed | A3 X1 Go I fasig OS2 S o o O = Fuse, CB.
AY—JH LR peqa 1%1..26 mm? For manual self-protectad
Withend sleeve | = = 2x¢1..16 mm? - — COMB. CNTLR, use shart
NG 1x18 to 4 AWG %16 o 14 AWG coolooo circuit alarm (BZOTKUAB),
2x18 to 4 AWG 2x18 to 14 AWG [FZ8—] el h s
BF by 4 Nem 0.8N'm ] =D ﬁezi?eﬁacgﬁfg'ﬁ
TORQUE 36 Ibin 7 tbin A 7 nd selact "Bushar®
MBS  Internal mount SHEESY () Lateral mount(Left) | #HEFES (&)  Lateral mount(Right)
w

W+ WK Kl et F'R W
2 UNITS Max ; Installation 3

2 UNITS Max

&

BZOWU_R
2

BZOWU_L
BZOWKLU

i oL
R |
el:lnova ) Fus Removal
OFF
BZOKI STCHEH BRI

HLTY X0 RIBT &,
Push ta secure at
tnstallation for & Lateral mount accessaries.

=3
] H{Hﬂ@f":\ KI_(BZOTKUAB) i28BF bY v FEFAR LY » 7
Only Right | zatfsLzeA

W Hh/N— Terminal cover ® 01 . 107.8 15
part “"1—|*20 =25 mm? 8.8 55 18
BZOTCV  / I [T 13 251_5 mmag =R -
~t—120 (1.5 mn?) P @ o]
T A E 13 (=1.0 mm?} W sleided|be]
20 (214 AWG ) 1= -’ﬁﬁ 3] 2 r .
WGl A 13 (s1sAWE) E ol s _/ & i ]
In® g Il = L =
Wire size Terminal cover T I _g@ LL I ]
1 - 6 mm2[18 - 8 AWG | No culting E _l
/ Cut before mounting M4 . 2 923 .4'2
f; 10-25mm?, 6-4 AWG| o & and @) AN Screw N (BRfF=Fi%)
35(131) M{143} 51151) 6i(161)
BzowubeL 71 ... BZOWIB BZCKIB  revsvseran S BZOWURBR
32(132) 42(142) 11{21) 25 52(152) 62(162}
3t131) 43{143) 51{151} 53163}
i (Vg 7 oo [ \eigen a5 AR
23{133) 43{143) 12{22) 26 53(153} 63{163} E:t %ﬁﬁﬁﬁuﬂﬁﬂﬂt‘:
Bz ey |27 \\ BZOWUAAR T141-0032 =REB@RNEAG-TEIEZS
s ) ;o PETTY O T (F—boF 4R AR 5T
P i A Hpp s0sy, TEL (03) 5435 -7112
i BZOWIA BZOKIA i i . .
— }75 Rt L:!}s ...... URL http:/iwww.iujielectric.co.jpffcs/
s A il b b, 02 D2 s s
o P el el Fuji Electric FA Components & Systems Co, Ltd.
{7 g T o, G P IO Gate City Ohsaki, East Tower, 11-2, Osaki 1-chome,
BZOWKDAA Hsed Tl Tl T e Jud] Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, Japan
Phone : +81-3-5435-7112

Dz 03 URL hitp:/iwww.fujislectric.co.jpfos/
BZO0R_LTU

INB-F5110e-Z




